МЕТОД ОЦЕНКИ ЭРОА РАДОНА В ПОМЕЩЕНИИ 

С УЧЕТОМ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА
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ЗАО «Научно-технический центр «НИТОН», г. Москва

Формирование уровня объемной активности (ОА, Бк/м3) радона в помещениях обуславливается скоростью накопления поступающего внутрь помещений радона и зависит от интенсивности воздухообмена в помещениях [1]. Основными поставщиками радона внутрь помещений являются почва (или грунт) под зданием и около него, строительные материалы и атмосферный воздух. Количество накапливающейся активности ограничивается вентилированием помещения, интенсивность которого обычно характеризуют скоростью обмена воздуха (измеряемой кратностью воздухообмена 
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, ч-1). Аналогичным образом, а также за счет осаждения, ограничивается и концентрация продуктов распада радона – эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА, Бк/м3) радона.  В подавляющей степени интенсивность вентиляции, в меньшей – осаждение, обеспечивают ЭРОА радона на более низком уровне по сравнению с ОА радона в помещениях, а их отношение характеризуется фактором равновесия F (отн. ед.).
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«Фактор равновесия», связывая ОА и ЭРОА радона в помещении, является аналитической функцией кратности воздухообмена (в силу коммерческой целесообразности математическое выражение данной функции пока не публикуется). Некоторая неопределенность в расчете фактора равновесия по кратности воздухообмена связана с отсутствием практического контроля степени осаждения Po-218 и Pb-214 на поверхностях в помещении. Однако, учитывая, что лишь в редких случаях коэффициент осаждения может превышать 40% при типичном значении 5-15% [1], в алгоритм расчета можно вводить соответствующие поправки, снижая неопределенность оценки «фактора равновесия» до 20-30%. 

Вариации ОА и ЭРОА радона в помещении могут быть вызваны неравномерностью поступления радона внутрь помещения, например, из почвы, изменением скорости воздухообмена, которая зависит от привычек людей, метеоусловий, соотношения температур внутри и снаружи здания и, наконец, естественным радиоактивным распадом самого радона внутри помещения. При условии мгновенного и равномерного распределения радона по всему объему помещения при постоянном воздухообмене изменение ОА радона во времени можно записать в виде:
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где 
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- скорость поступления радона внутрь помещения (радоновыделение) в момент времени 
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, Бк/ч;
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 - объем помещения, м3;
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- постоянная радиоактивного распада радона, равная 0,00755 ч-1.

Если радоновыделение и скорость вентиляции постоянны, то накопление ОА радона в первоначально проветренном помещении будет соответствовать следующему решению уравнения (2):
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где 
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OA

- объемная активность радона в наружном (атмосферном) воздухе, (например, для Московского региона равная 8 Бк/м3), за счет которого происходит разбавление воздуха внутри помещения, в котором ОА радона, как правило, всегда выше.

Кратность воздухообмена оказывает существенное влияние на динамику накопления радона в помещении (Рис.1.). Например, при постоянном радоновыделении вполне благополучная радоновая обстановка в помещении с кратностью воздухообмена 0,5 ч-1 превращается в радиационно-опасную, если кратность воздухообмена становится менее 0,05 ч-1.

В редких случаях кратность воздухообмена в помещениях бывает ниже 0,05 ч-1, то есть, практически всегда, выполняется условие 
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. Следовательно, в условиях стационарного (установившегося) режима вентиляции и радоновыделения уравнение (3) принимает вид:
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Уравнение (4) связывает три довольно вариабельных параметра: кратность воздухообмена, объемную активность и скорость поступления радона внутрь помещения. Однако, в многоэтажных домах скорость выделения радона можно считать постоянной, поскольку основным источником поступления радона в помещения служит строительный материал стеновых конструкций такого дома. Таким образом, измеряя одновременно ОА (или ЭРОА) радона в помещении и кратность воздухообмена, можно оценить скорость радоновыделения в помещении. Учитывая значительную разницу в воздухообмене закрытого (во время радиационно-гигиенического обследования) и функционирующего здания, одновременное измерение ЭРОА радона и кратности воздухообмена позволяет четко сформулировать критерий радоновой безопасности помещения, практически, независимо от степени его проветривания. Итак, помещение является радонобезопасным, если выполняется условие:
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где 
[image: image13.wmf]ЭРОА

D

- погрешность измерения ЭРОА радона, Бк/м3;
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- погрешность измерения кратности воздухообмена, ч-1;
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- нормативное значение ЭРОА радона в соответствии с НРБ, Бк/м3
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- кратность воздухообмена для конкретного типа помещения в соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», ч-1;

Если измерение ЭРОА (или ОА) радона в воздухе, практически, реализуемая задача, то измерение скорости воздухообмена в помещении с помощью устройств, типа анемометра, всегда являлось сложной проблемой, связанной с множеством источников притока и вытяжки различной интенсивности, неравномерной скоростью и направлением движения воздушных потоков в объеме помещения. В настоящее время НТЦ «НИТОН» разработан иной оригинальный метод оценки кратности воздухообмена - по соотношению активностей короткоживущих дочерних продуктов распада радона Po-218 и Po-214 в воздухе помещения, который с достаточной точностью позволяет измерять среднее по объему помещения значение кратности воздухообмена. Измерение альфа-активностей Po-218 и Po-214 в воздухе выполняется одновременно с расчетом ЭРОА радона в помещении. Возможность такого измерения реализована в аэрозольном альфа-радиометре РАА-20П2 «Поиск» (зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 22176-01, сертификат RU.С.38.002.А № 11300), который разработан и выпускается в НТЦ «НИТОН».

Практическое испытание метода оценки ЭРОА радона в помещениях с учетом кратности воздухообмена с применением альфа-радиометра РАА-20П2 было проведено в многоэтажном панельном доме-новостройке без внутренней отделки помещений квартир со стеклопакетами. Обследование проводилось в период с 06.10.04 по 02.12.04, отопление дома было подключено 17.11.04. Исследования были выполнены в 12-и этажной секции, состоящей из 2-х и 3-х комнатных квартир. Детально обследовано 37 помещений в 13 квартирах на разных этажах. 

В результате исследования было установлено, что доминирующим источником поступления радона в помещения являются идентичные железобетонные панели, образующие внутренние поверхности помещений дома. Значение кратности воздухообмена в закрытых квартирах находится в диапазоне (Приложение 1): 

· от 0,08 до 0,19 ч-1 при среднем значении 0,13 ч-1 в неотапливаемый период;

· от 0,21 до 0,43 ч-1 при среднем значении 0,31 ч-1 в отапливаемый период.

Значение ЭРОА радона в закрытых квартирах находится в диапазоне: 

· от 21 до 134 Бк/м3 при среднем значении 82 Бк/м3 в неотапливаемый период;

· от 30 до 45 Бк/м3 при среднем значении 39 Бк/м3 в отапливаемый период.

Представленные результаты измерений хорошо согласуются с прогнозом радоновой обстановки для 2-х (№ 136) и 3-х (№162) комнатных квартир (Рис.2.).

Подстановка в уравнение (4) результатов одновременных измерений ЭРОА радона и кратности воздухообмена в помещениях закрытых и проветриваемых квартир позволила рассчитать с учетом объема и суммарной площади внутренней поверхности квартир среднее значение плотности потока радона с поверхности строительных конструкций
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. Расчетные значения 
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 соответствуют типичным значениям для бетона [2] и лежат в диапазонах:

· от 1,2 до 3,2 мБк/(м2с) в неотапливаемый период;

· от 1,4 до 3,0 мБк/(м2с) в отапливаемый период.

Для дополнительного контроля качества метода были выполнены прямые измерения плотности потока радона с поверхности строительных конструкций 
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 с применением накопительных камер с активированным углем из состава комплекса «КАМЕРА» (зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 26748-04, сертификат RU.С.38.002.А № 17368), также разработанного и выпускаемого в НТЦ «НИТОН». Полученные значения прямых измерений 
[image: image20.wmf]камера

ППР

 лежат в диапазонах:

· от 1,8 до 2,7 мБк/(м2с) в неотапливаемый период;

· от 1,2 до 2,4 мБк/(м2с) в отапливаемый период,

и хорошо согласуются с расчетными значениями 
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.

В настоящее время в НТЦ «НИТОН» разработан испытательный стенд и проводятся работы по метрологической аттестации аэрозольного альфа-радиометра РАА-20П2 «Поиск» для измерения кратности воздухообмена.
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Рис.1. Влияние кратности воздухообмена на динамику накопления радона в помещении (60 м3) при постоянной скорости поступления радона (600 Бк/ч).
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Рис.2. Прогнозируемые уровни ОА и ЭРОА радона в воздухе 136 и 162 квартир в зависимости от кратности воздухообмена.
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		0		8		8		8		8		8		8

		0.25		10		10		10		10		10		10

		0.5		13		13		13		12		12		11

		0.75		15		15		15		14		13		12

		1		18		18		17		16		14		12

		1.5		23		22		22		19		16		13

		2		28		27		26		21		17		13

		2.5		32		31		30		22		17		13

		3		37		36		34		23		17		13

		4		47		44		41		25		18		13

		5		56		51		47		26		18		13

		7		74		66		57		27		18		13

		10		100		84		69		28		18		13

		20		177		127		90		28		18		13

		30		241		151		97		28		18		13

		50		341		172		101		28		18		13

		100		479		181		101		28		18		13

		200		561		182		101		28		18		13

		300		575		182		101		28		18		13





Лист1

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0
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Лист2

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



время, ч

ОА радона в помещении, Бк/м3
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Лист3

		





		






_1167425592.unknown

_1167422110.xls
Диаграмма1

		0		0		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75

		1		1		1		1		1		1

		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5

		2		2		2		2		2		2

		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5

		3		3		3		3		3		3

		4		4		4		4		4		4

		5		5		5		5		5		5

		7		7		7		7		7		7

		10		10		10		10		10		10

		20		20		20		20		20		20

		30		30		30		30		30		30

		50		50		50		50		50		50

		100		100		100		100		100		100

		200		200		200		200		200		200

		300		300		300		300		300		300



время, ч

ОА радона в помещении, Бк/м3

8

8

8

8

8

8

10.4945236371

10.4821015657

10.4666898351

10.3478916223

10.2099927247

9.9656451254

12.9781265267

12.9287475653

12.8679402409

12.4159914819

11.9278911939

11.1556209597

15.4508564785

15.3404444634

15.2054872763

14.2376415906

13.2632689611

11.8760167563

17.9127610931

17.7176914905

17.481020944

15.8422106848

14.3013010761

12.3121349437

22.8042836717

22.370797298

21.8525852033

18.5004988802

15.7354228964

12.7359895866

27.6530709152

26.891918028

25.9952775392

20.5629752458

16.6019842986

12.8913294795

32.4594961856

31.2847974296

29.9210804718

22.1631812603

17.1255999728

12.9482605117

37.2239295831

35.5530730607

33.6413491803

23.4047272638

17.4419922948

12.9691253543

46.6282850207

43.7298502741

40.5077632809

25.1153727382

17.7486896388

12.97957469

55.8690338676

51.44933865

46.6740202575

26.1451275939

17.8606686452

12.9809782171

73.87104726

65.6173147424

57.1843584711

27.1381560245

17.9164811636

12.9811920564

99.7165828071

84.0341291574

69.2620038049

27.579391948

17.9246479238

12.9811959756

176.6702257233

126.7975167897

90.1601365097

27.7017232386

17.925065736

12.9811959852

241.2372099787

150.8486546412

97.2890569403

27.7024875598

17.9250657536

12.9811959852

340.8654323429

171.983444777

100.5505015438

27.7024923651

17.9250657536

12.9811959852

479.2779246201

181.2116582778

100.9780252488

27.7024923653

17.9250657536

12.9811959852

560.7652909191

181.7602034235

100.9800092557

27.7024923653

17.9250657536

12.9811959852

574.8550467075

181.7619406148

100.980009298

27.7024923653

17.9250657536

12.9811959852



Лист1

		Воздухообмен в помещении

		LRn				0.00755

		Дебит, Бк/ч				600

		Vпомещения, м3				60

		Время, ч		ОА радона, Бк/м3

				Кр. Воздухообмена, 1/ч

				0.01		0.05		0.1		0.5		1		2

		0		8		8		8		8		8		8

		0.25		10		10		10		10		10		10

		0.5		13		13		13		12		12		11

		0.75		15		15		15		14		13		12

		1		18		18		17		16		14		12

		1.5		23		22		22		19		16		13

		2		28		27		26		21		17		13

		2.5		32		31		30		22		17		13

		3		37		36		34		23		17		13

		4		47		44		41		25		18		13

		5		56		51		47		26		18		13

		7		74		66		57		27		18		13

		10		100		84		69		28		18		13

		20		177		127		90		28		18		13

		30		241		151		97		28		18		13

		50		341		172		101		28		18		13

		100		479		181		101		28		18		13

		200		561		182		101		28		18		13

		300		575		182		101		28		18		13





Лист1

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



время, ч

ОА радона в помещении, Бк/м3
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Лист2

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0



время, ч

ОА радона в помещении, Бк/м3
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_1167418869.unknown

_1167418590.unknown

_1167418648.unknown

_1167418720.unknown

_1160762182.unknown

_1161131641.xls
Диаграмма5

		0		0.02

		0.005		0.05

		0.01		0.1

		0.02		0.25

		0.05		0.5

		0.1		0.75

		0.25		1

		0.5		1.5

		0.75		2

		1

		1.5

		2

		5

		10



кратность воздухообмена, 1/ч

ОА (выколотые точки) и ЭРОА радона 
в воздухе 136 кв., Бк/куб.м

1915.4192355532

530

1155.4912532611

223.1149045588

828.5706682864

118.7708465476

530.722875805

47.7448152811

258.2348432394

23.2427235365

141.900652984

14.8284825561

63.9154153695

10.8344477207

36.373589259

6.7928544283

27.0099864411

4.9161906473

22.293102306

17.552595422

15.1734279238

10.8758604963

9.4390150665



Лист1

		кв. 136

		3 секция, 3 этаж, 4-я кв., 3-х комн.

		Общая площадь 75 м2

		Потолки 2,63 м

		Объем 197 м3

		Площадь поверхности 354 м2

		Дебет Rn, Бк/ч		3457		(по данным ПОИСКа)

		ППР, мБк/м2с		2.7

		Время		ЭРОА, Бк/м3				ОА, Бк/м3		RaA		ОА расчет		В-об, 1/ч

		10/6/04 16:19		4		2		8		5		8		0.045

		10/6/04 19:19		21		6		38		39		48

		10/6/04 22:19		56		14		84		90		82

		10/7/04 1:19		72		17		80		91		111

		10/7/04 4:19		102		22		132		146		136

		10/7/04 7:19		97		25		171		177		157

		10/7/04 10:19		128		27		154		173		176

		10/7/04 13:19		137		31		188		206		191

		10/7/04 16:19		126		30		188		205		204

		10/7/04 19:19		143		33		220		239		216

		10/7/04 22:19		147		33		197		220		225

		10/8/04 1:19		166		34		196		225		234

		10/8/04 4:19		190		36		228		257		241

		10/8/04 7:19		210		40		252		286		247

		10/8/04 10:19		235		43		288		323		252

		10/8/04 12:31		194		28		220		246		255

		10/8/04 15:31		223		38		284		314		259

		10/8/04 18:31		225		39		266		299		262

		10/8/04 21:31		238		42		281		319		265

		10/9/04 0:31		261		45		370		403		358		0.028

		10/9/04 3:31		281		48		372		412		364

		10/9/04 6:31		313		51		348		397		369

		10/9/04 9:31		300		51		375		420		373

		10/9/04 12:31		344		55		430		477		421		0.023

		10/9/04 15:31		322		55		434		480		426

		10/9/04 18:31		318		54		413		462		431

		10/9/04 21:31		356		58		462		513		435

		10/10/04 0:31		356		57		396		454		439

		10/10/04 3:31		324		56		420		472		442

		10/10/04 6:31		313		55		459		500		446

		10/10/04 9:31		342		57		452		499		448

		10/10/04 12:41		275		38		324		361

		10/10/04 15:41		257		42		328		362

		10/10/04 18:41		227		40		295		325

		10/10/04 21:41		203		38		283		306

		10/11/04 0:41		177		36		246		273

		10/11/04 3:41		180		35		225		251

		10/11/04 6:41		165		34		221		244

		10/11/04 9:41		149		32		207		226

		10/11/04 12:41		121		32		198		214

		10/11/04 15:41		142		31		194		213

		10/11/04 18:41		121		31		178		193

		10/11/04 21:41		116		32		212		220

		10/12/04 0:41		123		29		169		186

		10/12/04 3:41		108		30		193		210

		10/12/04 6:41		93		29		170		178

		10/12/04 9:41		106		29		180		189

		Время		температура		давление		ветер, м/с

		10/6/04 0:00		6		756		0

		10/6/04 12:00		6		756		0

		10/6/04 12:00		13		754		2

		10/7/04 0:00		13		754		2

		10/7/04 0:00		9		750		1

		10/7/04 12:00		9		750		1

		10/7/04 12:00		17		749		2

		10/8/04 0:00		17		749		2

		10/8/04 0:00		11		747		2

		10/8/04 12:00		11		747		2

		10/8/04 12:00		12		746		2

		10/9/04 0:00		12		746		2

		10/9/04 0:00		9		743		1

		10/9/04 12:00		9		743		1

		10/9/04 12:00		10		741		2

		10/10/04 0:00		10		741		2

		10/10/04 0:00		6		741		0

		10/10/04 12:00		6		741		0

		10/10/04 12:00		4		743		2

		10/11/04 0:00		4		743		2

		10/11/04 0:00		1		747		1

		10/11/04 12:00		1		747		1

		10/11/04 12:00		3		749		2

		10/12/04 0:00		3		749		2

		10/12/04 0:00		1		753		2

		10/12/04 12:00		1		753		2

		Зависимость ОА радона в 3-х комнатной квартире от кратности воздухообмена

		Воздухообмен, 1/ч		ОА		F		F*(1-0.1)		ЭРОА

		0.000		1915

		0.005		1155

		0.010		829

		0.020		531						530

		0.050		258		0.96		0.86		223

		0.100		142		0.93		0.84		119

		0.250		64		0.83		0.75		48

		0.500		36		0.71		0.64		23

		0.750		27		0.61		0.55		15

		1.000		22		0.54		0.49		11

		1.500		18		0.43		0.39		7

		2.000		15		0.36		0.32		5

		5.000		11

		10.000		9





Лист1

		0		2		2

		0		6		6

		0		14		14

		0		17		17

		0		22		22

		0		25		25

		0		27		27

		0		31		31

		0		30		30

		0		33		33

		0		33		33

		0		34		34

		0		36		36

		0		40		40

		0		43		43

		0		28		28
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ЭРОА радона, Бк/м3

Динамика ЭРОА радона в воздухе загерметизированной 3-х комнатной квартиры № 136
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ОА радона, Бк/м3

Динамика ОА радона в воздухе загерметизированной 3-х комнатной квартиры № 136
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Температура наружнего воздуха, гр. С
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Атмосферное давление, мм. рт. ст.
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Скорость ветра, м/с
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кратность воздухообмена, 1/ч

ОА (выколотые точки) и ЭРОА радона 
в воздухе 136 кв., Бк/куб.м

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист7

		кв. 162

		3 секция, 10 этаж, 2-я кв., 2-х комн.

		Общая площадь 53,5 м2

		Потолки 2,63 м

		Объем 141 м3

		Площадь поверхности 272 м2

		Дебет Rn, Бк/ч		2817		(по данным ПОИСКа)

		ППР, мБк/м2с		2.9

		Время		ЭРОА, Бк/м3				ОА, Бк/м3		RaA		ОА расчет		В-об, 1/ч

		10/6/04 17:53		3		1		8		4		8		0.105

		10/6/04 20:53		21		7		41		43		47

		10/6/04 23:53		39		12		66		72		74

		10/7/04 2:53		53		14		78		88		94

		10/7/04 5:53		72		18		104		117		108

		10/7/04 8:53		62		20		103		116		118

		10/7/04 11:53		87		22		116		133		125

		10/7/04 14:53		67		22		106		120		130

		10/7/04 17:53		82		22		124		140		134

		10/7/04 20:53		92		24		126		147		136

		10/7/04 23:53		86		24		140		157		138

		10/8/04 2:53		94		25		131		151		140

		10/8/04 5:53		111		26		152		175		140

		10/8/04 8:53		103		28		168		189		141

		10/8/04 11:53		110		28		148		173		142

		10/8/04 13:24		111		18		124		146		142

		10/8/04 16:24		114		23		127		152		142

		10/8/04 19:24		133		26		156		183		142

		10/8/04 22:24		121		27		154		182		142

		10/9/04 1:24		149		30		165		199		143

		10/9/04 4:24		175		32		198		237		214		0.065

		10/9/04 7:24		178		34		222		262		215

		10/9/04 10:24		180		35		212		254		215

		10/9/04 13:24		214		38		268		313		258		0.052

		10/9/04 16:24		204		39		269		315		259

		10/9/04 19:24		213		38		257		303		260

		10/9/04 22:24		179		38		249		289		260

		10/10/04 1:24		213		40		272		319		261

		10/10/04 4:24		213		38		236		289		261

		10/10/04 7:24		224		41		265		315		261

		10/10/04 10:24		234		41		266		318		261

		10/10/04 13:41		185		27		228		263

		10/10/04 16:41		172		32		211		248

		10/10/04 19:41		190		34		211		253

		10/10/04 22:41		179		33		232		269

		10/11/04 1:41		162		33		198		234

		10/11/04 4:41		172		33		195		234

		10/11/04 7:41		158		33		231		263

		10/11/04 10:41		144		32		204		235

		10/11/04 13:41		149		32		201		234

		10/11/04 16:41		136		31		196		224

		10/11/04 19:41		158		33		216		248

		10/11/04 22:41		142		31		212		241

		10/12/04 1:41		119		31		217		237

		10/12/04 4:41		104		31		197		217

		10/12/04 7:41		114		29		170		194

		10/12/04 10:41		109		29		192		211

		Зависимость ОА радона в 2-х комнатной квартире от кратности воздухообмена

		Воздухообмен, 1/ч		ОА		F		F*(1-0.1)		ЭРОА

		0.000		2017

		0.005		1217

		0.010		872

		0.020		559						550

		0.050		272		0.96		0.86		235

		0.100		149		0.93		0.84		125

		0.250		67		0.83		0.75		50

		0.500		38		0.71		0.64		24

		0.750		28		0.61		0.55		15

		1.000		23		0.54		0.49		11

		1.500		18		0.43		0.39		7

		2.000		16		0.36		0.32		5

		5.000		11

		10.000		10





Лист7

		0		1		1

		0		7		7

		0		12		12

		0		14		14

		0		18		18

		0		20		20

		0		22		22

		0		22		22

		0		22		22

		0		24		24

		0		24		24

		0		25		25

		0		26		26

		0		28		28

		0		28		28

		0		18		18

		0		23		23

		0		26		26

		0		27		27

		0		30		30

		0		32		32

		0		34		34

		0		35		35

		0		38		38

		0		39		39

		0		38		38

		0		38		38

		0		40		40

		0		38		38

		0		41		41

		0		41		41

		0		27		27

		0		32		32

		0		34		34

		0		33		33

		0		33		33

		0		33		33

		0		33		33

		0		32		32

		0		32		32

		0		31		31

		0		33		33

		0		31		31

		0		31		31

		0		31		31

		0		29		29

		0		29		29



ЭРОА радона, Бк/м3

Динамика ЭРОА радона в воздухе загерметизированной 2-х комнатной квартиры № 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



ОА радона, Бк/м3

Динамика ОА радона в воздухе загерметизированной 2-х комнатной квартиры № 162
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кратность воздухообмена, 1/ч

ОА (выколотые точки) и ЭРОА радона 
в воздухе 162 кв., Бк/куб.м
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		кв.136

		номер		время		ЭРОА		dЭРОА		F		Воздух-н		ОА		RaA		RaC		RaA_2		RaC_2		RaA_3		RaC_3

		1		10/6/04 16:19		4		2		0.80				5		5		10		0		1		0		1

		2		10/6/04 19:19		21		6		0.49				43		39		37		3		9		0		13

		3		10/6/04 22:19		56		14		0.59				95		90		120		7		20		8		19

		4		10/7/04 1:19		72		17		0.80				90		91		167		18		30		10		30

		5		10/7/04 4:19		102		22		0.68				149		146		228		20		51		24		49

		6		10/7/04 7:19		97		25		0.51				192		177		213		23		79		23		58

		7		10/7/04 10:19		128		27		0.74				173		173		295		26		92		28		81

		8		10/7/04 13:19		137		31		0.65				211		206		330		35		83		23		91

		9		10/7/04 16:19		126		30		0.60				211		205		331		31		95		33		106

		10		10/7/04 19:19		143		33		0.58				248		239		379		35		116		36		110

		11		10/7/04 22:19		147		33		0.66				222		220		388		42		117		39		104

		12		10/8/04 1:19		166		34		0.75				221		225		428		45		129		48		93

		13		10/8/04 4:19		190		36		0.74				257		257		437		48		137		39		121

		14		10/8/04 7:19		210		40		0.74				284		286		522		48		149		40		119

		15		10/8/04 10:19		235		43		0.72				324		323		555		48		149		40		119

		16

		1		10/8/04 12:31		194		28		0.78				247		246		400		19		70		7		58

		2		10/8/04 15:31		223		38		0.70				320		314		489		20		89		19		73

		3		10/8/04 18:31		225		39		0.75				299		299		512		33		110		26		106

		4		10/8/04 21:31		238		42		0.75				316		319		582		45		105		29		114

		5		10/9/04 0:31		261		45		0.63				416		403		616		44		144		43		138

		6		10/9/04 3:31		281		48		0.67				418		412		679		49		168		45		127

		7		10/9/04 6:31		313		51		0.80				391		397		726		62		173		50		147

		8		10/9/04 9:31		300		51		0.71				422		420		721		57		187		63		133

		9		10/9/04 12:31		344		55		0.71				484		477		758		64		173		60		171

		10		10/9/04 15:31		322		55		0.66				488		480		786		59		163		55		173

		11		10/9/04 18:31		318		54		0.68				465		462		802		65		195		57		167

		12		10/9/04 21:31		356		58		0.68				520		513		837		80		190		64		160

		13		10/10/04 0:31		356		57		0.80				445		454		859		67		209		73		207

		14		10/10/04 3:31		324		56		0.68				473		472		838		73		203		57		205

		15		10/10/04 6:31		313		55		0.61				516		500		792		69		226		73		186

		16		10/10/04 9:31		342		57		0.67				508		499		808		69		226		73		186

		1		10/10/04 12:41		275		38		0.75				365		361		562		18		85		20		69

		2		10/10/04 15:41		257		42		0.70				369		362		560		21		106		16		80

		3		10/10/04 18:41		227		40		0.68				332		325		503		18		110		28		84

		4		10/10/04 21:41		203		38		0.64				318		306		439		28		102		30		114

		5		10/11/04 0:41		177		36		0.64				277		273		465		37		110		37		87

		6		10/11/04 3:41		180		35		0.71				253		251		420		38		117		31		94

		7		10/11/04 6:41		165		34		0.66				249		244		391		30		102		34		80

		8		10/11/04 9:41		149		32		0.64				233		226		342		48		95		30		109

		9		10/11/04 12:41		121		32		0.54				223		214		340		28		90		37		76

		10		10/11/04 15:41		142		31		0.65				218		213		333		37		114		50		94

		11		10/11/04 18:41		121		31		0.61				200		193		297		30		106		33		101

		12		10/11/04 21:41		116		32		0.49				238		220		289		41		98		44		80

		13		10/12/04 0:41		123		29		0.65				190		186		298		40		102		42		90

		14		10/12/04 3:41		108		30		0.50				217		210		263		37		95		39		93

		15		10/12/04 6:41		93		29		0.49				191		178		248		41		93		34		76

		16		10/12/04 9:41		106		29		0.52				203		189		241		41		93		34		76

		Epsilon a		0.105

		Epsilon c		0.105

		Epsilon 1		0.105

		Kp		1

		Kp9		0.09

		Kp15		0.015

		naf		0

		ncf		0

		tk		300

		nka		350

		dnka		38

		nkc		1

		dnkc		1

		tf		300

		nfa		2

		nfc		2

		n1f		0

		G		0.07

		Omega		0.00011

		tp		20

		tm		90

		Ka		0.2

		Emed		7

		Kmed		1.2

		Smed		0.1

		Tpr		-

		Kf		0.6





		кв.162

		номер		время		ЭРОА		dЭРОА		F		Воздух-н		ОА		RaA		RaC		RaA_2		RaC_2		RaA_3		RaC_3

		1		10/6/04 17:53		3		1		0.8				4		4		9		0		2		0		3

		2		10/6/04 20:53		21		7		0.46				46		43		40		3		13		3		11

		3		10/6/04 23:53		39		12		0.53				74		72		82		6		15		8		14

		4		10/7/04 2:53		53		14		0.61				88		88		119		10		37		12		25

		5		10/7/04 5:53		72		18		0.62				117		117		157		17		40		10		50

		6		10/7/04 8:53		62		20		0.54				116		116		176		18		76		19		53

		7		10/7/04 11:53		87		22		0.67				130		133		209		33		51		23		62

		8		10/7/04 14:53		67		22		0.56				119		120		199		18		58		15		52

		9		10/7/04 17:53		82		22		0.59				139		140		205		26		68		22		68

		10		10/7/04 20:53		92		24		0.65				142		147		258		26		55		29		62

		11		10/7/04 23:53		86		24		0.54				158		157		230		31		92		28		74

		12		10/8/04 2:53		94		25		0.64				147		151		245		39		90		46		73

		13		10/8/04 5:53		111		26		0.65				171		175		280		38		85		36		90

		14		10/8/04 8:53		103		28		0.54				189		189		289		44		92		40		94

		15		10/8/04 11:53		110		28		0.66				166		173		319		44		92		40		94

		1		10/8/04 13:24		111		18		0.8				139		146		245		13		40		5		34

		2		10/8/04 16:24		114		23		0.8				143		152		281		10		69		17		39

		3		10/8/04 19:24		133		26		0.75				176		183		297		20		73		15		79

		4		10/8/04 22:24		121		27		0.7				173		182		339		31		84		20		74

		5		10/9/04 1:24		149		30		0.8				186		199		389		24		91		41		76

		6		10/9/04 4:24		175		32		0.78				223		237		448		43		106		42		100

		7		10/9/04 7:24		178		34		0.71				250		262		468		42		109		47		106

		8		10/9/04 10:24		180		35		0.75				239		254		491		35		117		39		101

		9		10/9/04 13:24		214		38		0.71				301		313		532		48		134		75		135

		10		10/9/04 16:24		204		39		0.67				303		315		554		46		135		62		105

		11		10/9/04 19:24		213		38		0.74				289		303		536		44		145		53		144

		12		10/9/04 22:24		179		38		0.64				280		289		504		68		143		52		126

		13		10/10/04 1:24		213		40		0.7				306		319		555		49		165		66		135

		14		10/10/04 4:24		213		38		0.8				266		289		621		63		171		50		137

		15		10/10/04 7:24		224		41		0.75				298		315		588		66		174		63		129

		16		10/10/04 10:24		234		41		0.78				299		318		601		26		55		63		129

		1		10/10/04 13:41		185		27		0.72				256		263		391		18		72		16		66

		2		10/10/04 16:41		172		32		0.72				237		248		429		22		98		20		77

		3		10/10/04 19:41		190		34		0.8				237		253		479		27		105		25		78

		4		10/10/04 22:41		179		33		0.68				261		269		426		19		121		26		98

		5		10/11/04 1:41		162		33		0.72				223		234		420		35		109		42		91

		6		10/11/04 4:41		172		33		0.78				219		234		451		41		105		36		92

		7		10/11/04 7:41		158		33		0.61				260		263		394		42		117		40		111

		8		10/11/04 10:41		144		32		0.63				229		235		395		48		97		42		97

		9		10/11/04 13:41		149		32		0.66				226		234		401		43		119		37		106

		10		10/11/04 16:41		136		31		0.62				220		224		362		44		142		49		102

		11		10/11/04 19:41		158		33		0.65				243		248		381		41		104		42		97

		12		10/11/04 22:41		142		31		0.6				238		241		371		35		116		38		102

		13		10/12/04 1:41		119		31		0.49				244		237		301		48		99		30		115

		14		10/12/04 4:41		104		31		0.47				222		217		313		49		115		39		97

		15		10/12/04 7:41		114		29		0.6				191		194		305		38		112		50		97

		16		10/12/04 10:41		109		29		0.51				216		211		282		38		112		50		97

		Epsilon a		0.109

		Epsilon c		0.109

		Epsilon 1		0.109

		Kp		1

		Kp9		0.09

		Kp15		0.015

		naf		0

		ncf		0

		tk		50

		nka

		dnka

		nkc		1

		dnkc		1

		tf		300

		nfa		2

		nfc		2

		n1f		0

		G		0.06

		Omega		0.000113

		tp		20

		tm		90

		Ka		0.2

		Emed		5

		Kmed		1.2

		Smed		0.1

		Tpr		0.28

		Kf		0.6





		Измерения по отдельным квартирам

		Ка=0,2

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		Возд						V		S

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.71		0.67		0.75				0.15		0.07		0.22		197		354

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.60		0.56		0.64				0.37		0.27		0.50		141		272

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.71		0.68		0.73				0.15		0.10		0.20		197		354

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.78		0.75		0.80				0.02		0.00		0.07		197		354

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.68		0.66		0.71				0.20		0.15		0.25		197		354

				кухня		закрыта		21.10.04 13.31		106		13		0.60		0.58		0.63				0.37		0.30		0.42		197		354

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.72		0.68		0.75				0.12		0.07		0.20		141		272

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.67		0.63		0.71				0.22		0.15		0.30		141		272

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.80		0.76		0.80				0.00		0.00		0.05		197		354

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.69		0.67		0.73				0.17		0.10		0.22		197		354

				м/комн		м/к		21.10.04 17.09		66		9		0.78		0.73		0.80				0.02		0.00		0.10		197		354

				кухня		м/к		21.10.04 17.10		64		8		0.67		0.63		0.71				0.22		0.15		0.30		197		354

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.73		0.45		0.80				0.10		0.00		0.87		197		354

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.57		0.55		0.60				0.45		0.37		0.52		197		354

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.80		0.75		0.80				0.00		0.00		0.07		141		272

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.76		0.72		0.80				0.05		0.00		0.12		141		272

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.52		0.47		0.56				0.62		0.50		0.77		197		354

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.49		0.46		0.52				0.69		0.59		0.82		197		354

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.52		0.47		0.56				0.62		0.47		0.79		197		354

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.48		0.43		0.52				0.74		0.59		0.97		197		354

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.42		0.39		0.46				0.99		0.84		1.17		197		354

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.62		0.57		0.68				0.32		0.20		0.45		197		354

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.71		0.68		0.73				0.15		0.10		0.20		197		354

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.69		0.67		0.72				0.17		0.12		0.22		197		354

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.63		0.60		0.66				0.30		0.25		0.37		197		354

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.69		0.67		0.72				0.17		0.12		0.22		141		272

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.72		0.69		0.75				0.12		0.07		0.17		141		272

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.78		0.75		0.80				0.02		0.00		0.07		141		272

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.66		0.55		0.76				0.25		0.05		0.52		141		272

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.69		0.56		0.80				0.17		0.00		0.50		141		272

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.80		0.71		0.80				0.00		0.00		0.15		141		272

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.51		0.46		0.56				0.64		0.50		0.82

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.55		0.47		0.62				0.52		0.32		0.79

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.36		0.30		0.42				1.34		0.99		1.87

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.76		0.73		0.80				0.05		0.00		0.10		141		272

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.75		0.71		0.78				0.07		0.02		0.15		141		272

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.80		0.78		0.80				0.00		0.00		0.02		141		272

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.80		0.80		0.80				0.00		0.00		0.00		141		272

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.72		0.69		0.75				0.12		0.07		0.17		141		272

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.76		0.73		0.80				0.05		0.00		0.10		141		272

		Ка=0,1

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						V		S		Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0.15		0.07		0.22		197		354		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0.37		0.27		0.50		141		272		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0.15		0.10		0.20		197		354		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22		0.02		0.00		0.07		197		354		0.4		0.0		1.6

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26		0.20		0.15		0.25		197		354		4.5		2.8		6.7

				кухня		закрыта		21.10.04 13.31		106		13		0.68		0.65		0.71		157		27		0.37		0.30		0.42		197		354		8.5		5.7		11.4

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0.12		0.07		0.20		141		272		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11		0.22		0.15		0.30		141		272		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0.00		0.00		0.05		197		354		0.0		0.0		0.7

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16		0.17		0.10		0.22		197		354		2.3		1.1		3.6

				м/комн		м/к		21.10.04 17.09		66		9		0.88		0.82		0.90		75		13		0.02		0.00		0.10		197		354		0.2		0.0		1.2

				кухня		м/к		21.10.04 17.10		64		8		0.75		0.71		0.80		85		14		0.22		0.15		0.30		197		354		2.6		1.4		4.2

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2		0.10		0.00		0.87		197		354		0.0		0.0		0.5

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6		0.45		0.37		0.52		197		354		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0.00		0.00		0.07		141		272		0.0		0.0		1.0

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16		0.05		0.00		0.12		141		272		0.6		0.0		1.8

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0.62		0.50		0.77		197		354		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6		0.69		0.59		0.82		197		354		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5		0.62		0.47		0.79		197		354		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		0.74		0.59		0.97		197		354		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6		0.99		0.84		1.17		197		354		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5		0.32		0.20		0.45		197		354		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0.15		0.10		0.20		197		354		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13		0.17		0.12		0.22		197		354		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16		0.30		0.25		0.37		197		354		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.17		0.12		0.22		141		272		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19		0.12		0.07		0.17		141		272		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22		0.02		0.00		0.07		141		272		0.3		0.0		1.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0.25		0.05		0.52		141		272		0.1		-0.0		0.2

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2		0.17		0.00		0.50		141		272		0.0		0.0		0.2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1		0.00		0.00		0.15		141		272		0.0		0.0		-0.0

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.57		0.52		0.63		26		4		0.64		0.50		0.82		0		0

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.62		0.53		0.70		24		4		0.52		0.32		0.79		0		0

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.41		0.34		0.47		42		7		1.34		0.99		1.87		0		0

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0.05		0.00		0.10		141		272		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26		0.07		0.02		0.15		141		272		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33		0.00		0.00		0.02		141		272		0.0		0.0		0.6

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0.00		0.00		0.00		141		272		0.0		0.0		0.0

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27		0.12		0.07		0.17		141		272		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35		0.05		0.00		0.10		141		272		1.4		0.0		3.4





		Все измерения

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Анемометр		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0,26 в		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0,17 в		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0,08 в		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22				0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26				0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0,38 в		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11				0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0,23 в		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16				0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6				0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0,25 в		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16				0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0,63 от		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6				0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5				0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		1,13 от		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6				0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5				0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0,13 в		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13				0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16				0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.00		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19				0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22				0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0,76 в

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.57		0.52		0.63		26		4				0.64		0.50		0.82

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.62		0.53		0.70		24		4				0.52		0.32		0.79

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.41		0.34		0.47		42		7				1.34		0.99		1.87

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0,2 в		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26				0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33				0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0,12 в		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27				0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35				0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																														2.2		1.1		3.5

																																станд.откл		1.0

		Только закрытые квартиры

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22		0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26		0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11		0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16		0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6		0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16		0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13		0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16		0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19		0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22		0.02		0.00		0.07

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26		0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33		0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27		0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35		0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																						0.13		0.08		0.19		2.1		1.0		3.5

																								станд.откл		0.12				станд.откл		1.0

		Только с открытими форточками

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6		0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5		0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6		0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5		0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		Средние значения																												2.3		1.5		3.6

																														станд.откл		1.2

		Только 2-х комнатные квартиры

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11		0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16		0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19		0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22		0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26		0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33		0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27		0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35		0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																												1.7		0.7		3.1

																														станд.откл		0.7

		Только 3-х комнатные квартиры

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22		0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26		0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16		0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6		0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6		0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5		0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6		0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5		0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13		0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16		0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		Средние значения																												2.5		1.5		3.9

																														станд.откл		1.1

		По отдельным квартирам

																																								ЭРОА*Воздух				Ср_ЭРОА*Воздух

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Анемометр		Возд						Поток								ср		max		ср		max

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0,26 в		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9				12.5		20.7		12.5		20.7		136(4), 3 эт., 3-х комн.

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0,17 в		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5				12.2		19.0		12.2		19.0		162(2), 10 эт., 2-х комн.

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0,08 в		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9				17.1		25.6		20.4		29.4		129(1), 2 эт., 3-х комн.

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22				0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26				0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7				23.6		33.3

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0,38 в		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9				6.1		11.4		8.3		13.8		130(2), 2 эт., 2-х комн.

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11				0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9				10.6		16.2

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0,23 в		0.00		0.00		0.05														11.1		15.2		180(4), 14 эт., 3-х комн.

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16				0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6				12.8		18.5

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6				0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4				9.5		12.0

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0,25 в		0.00		0.00		0.07														4.1		10.9		178(2), 14 эт., 2-х комн.

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16				0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8				4.1		10.9

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0,63 от		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4				8.7		12.3		11.0		15.1		144(4), 5 эт., 3-х комн.

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6				0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1				13.1		17.2

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5				0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4				11.2		15.8

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		1,13 от		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0				9.6		14.6		11.3		16.1		180(4), 14 эт., 3-х комн.

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6				0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6				17.8		23.4

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5				0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8				6.4		10.4

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0,13 в		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4				8.9		13.2		13.1		18.6		177(1), 14 эт., 3-х комн.

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13				0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8				10.0		14.5

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16				0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0				20.4		28.1

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.00		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1				15.6		22.9		13.3		20.1		179(3), 14 эт., 2-х комн.

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19				0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0				10.9		17.3

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22				0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0,76 в																								178(2), 14 эт., 2-х комн.

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0,2 в		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5				6.7		15.1		7.9		18.7		142(2), 5 эт., 2-х комн.

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26				0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8				9.2		22.2

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33				0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0,12 в		0.00		0.00		0.00																		149(3), 5 эт., 2-х комн.

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27				0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4				15.6		24.8		12.2		22.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35				0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4				8.9		19.9

		Средние значения																														2.2		1.1		3.5				11.7		18.3

																																станд.откл		1.0
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										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Анемометр		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0,26в		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0,17в		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0,08в		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22				0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26				0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0,38в		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11				0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0,23в		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16				0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6				0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0,25в		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16				0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0,63от		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6				0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5				0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		1,13от		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6				0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5				0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0,13в		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13				0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16				0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.00		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19				0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22				0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0,76в

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.57		0.52		0.63		26		4				0.64		0.50		0.82

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.62		0.53		0.70		24		4				0.52		0.32		0.79

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.41		0.34		0.47		42		7				1.34		0.99		1.87

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0,20в		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26				0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33				0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0,12в		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27				0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35				0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																														2.2		1.1		3.5

																																станд.откл		1.0
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кратность воздухообмена, 1/ч

ОА (выколотые точки) и ЭРОА радона 
в воздухе 162 кв., Бк/куб.м
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Лист1

		кв. 136

		3 секция, 3 этаж, 4-я кв., 3-х комн.

		Общая площадь 75 м2

		Потолки 2,63 м

		Объем 197 м3

		Площадь поверхности 354 м2

		Дебет Rn, Бк/ч		3457		(по данным ПОИСКа)

		ППР, мБк/м2с		2.7

		Время		ЭРОА, Бк/м3				ОА, Бк/м3		RaA		ОА расчет		В-об, 1/ч

		10/6/04 16:19		4		2		8		5		8		0.045

		10/6/04 19:19		21		6		38		39		48

		10/6/04 22:19		56		14		84		90		82

		10/7/04 1:19		72		17		80		91		111

		10/7/04 4:19		102		22		132		146		136

		10/7/04 7:19		97		25		171		177		157

		10/7/04 10:19		128		27		154		173		176

		10/7/04 13:19		137		31		188		206		191

		10/7/04 16:19		126		30		188		205		204

		10/7/04 19:19		143		33		220		239		216

		10/7/04 22:19		147		33		197		220		225

		10/8/04 1:19		166		34		196		225		234

		10/8/04 4:19		190		36		228		257		241

		10/8/04 7:19		210		40		252		286		247

		10/8/04 10:19		235		43		288		323		252

		10/8/04 12:31		194		28		220		246		255

		10/8/04 15:31		223		38		284		314		259

		10/8/04 18:31		225		39		266		299		262

		10/8/04 21:31		238		42		281		319		265

		10/9/04 0:31		261		45		370		403		358		0.028

		10/9/04 3:31		281		48		372		412		364

		10/9/04 6:31		313		51		348		397		369

		10/9/04 9:31		300		51		375		420		373

		10/9/04 12:31		344		55		430		477		421		0.023

		10/9/04 15:31		322		55		434		480		426

		10/9/04 18:31		318		54		413		462		431

		10/9/04 21:31		356		58		462		513		435

		10/10/04 0:31		356		57		396		454		439

		10/10/04 3:31		324		56		420		472		442

		10/10/04 6:31		313		55		459		500		446

		10/10/04 9:31		342		57		452		499		448

		10/10/04 12:41		275		38		324		361

		10/10/04 15:41		257		42		328		362

		10/10/04 18:41		227		40		295		325

		10/10/04 21:41		203		38		283		306

		10/11/04 0:41		177		36		246		273

		10/11/04 3:41		180		35		225		251

		10/11/04 6:41		165		34		221		244

		10/11/04 9:41		149		32		207		226

		10/11/04 12:41		121		32		198		214

		10/11/04 15:41		142		31		194		213

		10/11/04 18:41		121		31		178		193

		10/11/04 21:41		116		32		212		220

		10/12/04 0:41		123		29		169		186

		10/12/04 3:41		108		30		193		210

		10/12/04 6:41		93		29		170		178

		10/12/04 9:41		106		29		180		189

		Время		температура		давление		ветер, м/с

		10/6/04 0:00		6		756		0

		10/6/04 12:00		6		756		0

		10/6/04 12:00		13		754		2

		10/7/04 0:00		13		754		2

		10/7/04 0:00		9		750		1

		10/7/04 12:00		9		750		1

		10/7/04 12:00		17		749		2

		10/8/04 0:00		17		749		2

		10/8/04 0:00		11		747		2

		10/8/04 12:00		11		747		2

		10/8/04 12:00		12		746		2

		10/9/04 0:00		12		746		2

		10/9/04 0:00		9		743		1

		10/9/04 12:00		9		743		1

		10/9/04 12:00		10		741		2

		10/10/04 0:00		10		741		2

		10/10/04 0:00		6		741		0

		10/10/04 12:00		6		741		0

		10/10/04 12:00		4		743		2

		10/11/04 0:00		4		743		2

		10/11/04 0:00		1		747		1

		10/11/04 12:00		1		747		1

		10/11/04 12:00		3		749		2

		10/12/04 0:00		3		749		2

		10/12/04 0:00		1		753		2

		10/12/04 12:00		1		753		2

		Зависимость ОА радона в 3-х комнатной квартире от кратности воздухообмена

		Воздухообмен, 1/ч		ОА		F		F*(1-0.1)		ЭРОА

		0.000		1915

		0.005		1155

		0.010		829

		0.020		531						530

		0.050		258		0.96		0.86		223

		0.100		142		0.93		0.84		119

		0.250		64		0.83		0.75		48

		0.500		36		0.71		0.64		23

		0.750		27		0.61		0.55		15

		1.000		22		0.54		0.49		11

		1.500		18		0.43		0.39		7

		2.000		15		0.36		0.32		5

		5.000		11

		10.000		9
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ЭРОА радона, Бк/м3

Динамика ЭРОА радона в воздухе загерметизированной 3-х комнатной квартиры № 136
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ОА радона, Бк/м3

Динамика ОА радона в воздухе загерметизированной 3-х комнатной квартиры № 136
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Температура наружнего воздуха, гр. С
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Атмосферное давление, мм. рт. ст.
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Скорость ветра, м/с
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кратность воздухообмена, 1/ч

ОА (выколотые точки) и ЭРОА радона 
в воздухе 136 кв., Бк/куб.м
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Лист7

		кв. 162

		3 секция, 10 этаж, 2-я кв., 2-х комн.

		Общая площадь 53,5 м2

		Потолки 2,63 м

		Объем 141 м3

		Площадь поверхности 272 м2

		Дебет Rn, Бк/ч		2817		(по данным ПОИСКа)

		ППР, мБк/м2с		2.9

		Время		ЭРОА, Бк/м3				ОА, Бк/м3		RaA		ОА расчет		В-об, 1/ч

		10/6/04 17:53		3		1		8		4		8		0.105

		10/6/04 20:53		21		7		41		43		47

		10/6/04 23:53		39		12		66		72		74

		10/7/04 2:53		53		14		78		88		94

		10/7/04 5:53		72		18		104		117		108

		10/7/04 8:53		62		20		103		116		118

		10/7/04 11:53		87		22		116		133		125

		10/7/04 14:53		67		22		106		120		130

		10/7/04 17:53		82		22		124		140		134

		10/7/04 20:53		92		24		126		147		136

		10/7/04 23:53		86		24		140		157		138

		10/8/04 2:53		94		25		131		151		140

		10/8/04 5:53		111		26		152		175		140

		10/8/04 8:53		103		28		168		189		141

		10/8/04 11:53		110		28		148		173		142

		10/8/04 13:24		111		18		124		146		142

		10/8/04 16:24		114		23		127		152		142

		10/8/04 19:24		133		26		156		183		142

		10/8/04 22:24		121		27		154		182		142

		10/9/04 1:24		149		30		165		199		143

		10/9/04 4:24		175		32		198		237		214		0.065

		10/9/04 7:24		178		34		222		262		215

		10/9/04 10:24		180		35		212		254		215

		10/9/04 13:24		214		38		268		313		258		0.052

		10/9/04 16:24		204		39		269		315		259

		10/9/04 19:24		213		38		257		303		260

		10/9/04 22:24		179		38		249		289		260

		10/10/04 1:24		213		40		272		319		261

		10/10/04 4:24		213		38		236		289		261

		10/10/04 7:24		224		41		265		315		261

		10/10/04 10:24		234		41		266		318		261

		10/10/04 13:41		185		27		228		263

		10/10/04 16:41		172		32		211		248

		10/10/04 19:41		190		34		211		253

		10/10/04 22:41		179		33		232		269

		10/11/04 1:41		162		33		198		234

		10/11/04 4:41		172		33		195		234

		10/11/04 7:41		158		33		231		263

		10/11/04 10:41		144		32		204		235

		10/11/04 13:41		149		32		201		234

		10/11/04 16:41		136		31		196		224

		10/11/04 19:41		158		33		216		248

		10/11/04 22:41		142		31		212		241

		10/12/04 1:41		119		31		217		237

		10/12/04 4:41		104		31		197		217

		10/12/04 7:41		114		29		170		194

		10/12/04 10:41		109		29		192		211

		Зависимость ОА радона в 2-х комнатной квартире от кратности воздухообмена

		Воздухообмен, 1/ч		ОА		F		F*(1-0.1)		ЭРОА

		0.000		2017

		0.005		1217

		0.010		872

		0.020		559						550

		0.050		272		0.96		0.86		235

		0.100		149		0.93		0.84		125

		0.250		67		0.83		0.75		50

		0.500		38		0.71		0.64		24

		0.750		28		0.61		0.55		15

		1.000		23		0.54		0.49		11

		1.500		18		0.43		0.39		7

		2.000		16		0.36		0.32		5

		5.000		11

		10.000		10
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ЭРОА радона, Бк/м3

Динамика ЭРОА радона в воздухе загерметизированной 2-х комнатной квартиры № 162
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ОА радона, Бк/м3

Динамика ОА радона в воздухе загерметизированной 2-х комнатной квартиры № 162
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кратность воздухообмена, 1/ч

ОА (выколотые точки) и ЭРОА радона 
в воздухе 162 кв., Бк/куб.м
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		кв.136

		номер		время		ЭРОА		dЭРОА		F		Воздух-н		ОА		RaA		RaC		RaA_2		RaC_2		RaA_3		RaC_3

		1		10/6/04 16:19		4		2		0.80				5		5		10		0		1		0		1

		2		10/6/04 19:19		21		6		0.49				43		39		37		3		9		0		13

		3		10/6/04 22:19		56		14		0.59				95		90		120		7		20		8		19

		4		10/7/04 1:19		72		17		0.80				90		91		167		18		30		10		30

		5		10/7/04 4:19		102		22		0.68				149		146		228		20		51		24		49

		6		10/7/04 7:19		97		25		0.51				192		177		213		23		79		23		58

		7		10/7/04 10:19		128		27		0.74				173		173		295		26		92		28		81

		8		10/7/04 13:19		137		31		0.65				211		206		330		35		83		23		91

		9		10/7/04 16:19		126		30		0.60				211		205		331		31		95		33		106

		10		10/7/04 19:19		143		33		0.58				248		239		379		35		116		36		110

		11		10/7/04 22:19		147		33		0.66				222		220		388		42		117		39		104

		12		10/8/04 1:19		166		34		0.75				221		225		428		45		129		48		93

		13		10/8/04 4:19		190		36		0.74				257		257		437		48		137		39		121

		14		10/8/04 7:19		210		40		0.74				284		286		522		48		149		40		119

		15		10/8/04 10:19		235		43		0.72				324		323		555		48		149		40		119

		16

		1		10/8/04 12:31		194		28		0.78				247		246		400		19		70		7		58

		2		10/8/04 15:31		223		38		0.70				320		314		489		20		89		19		73

		3		10/8/04 18:31		225		39		0.75				299		299		512		33		110		26		106

		4		10/8/04 21:31		238		42		0.75				316		319		582		45		105		29		114

		5		10/9/04 0:31		261		45		0.63				416		403		616		44		144		43		138

		6		10/9/04 3:31		281		48		0.67				418		412		679		49		168		45		127

		7		10/9/04 6:31		313		51		0.80				391		397		726		62		173		50		147

		8		10/9/04 9:31		300		51		0.71				422		420		721		57		187		63		133

		9		10/9/04 12:31		344		55		0.71				484		477		758		64		173		60		171

		10		10/9/04 15:31		322		55		0.66				488		480		786		59		163		55		173

		11		10/9/04 18:31		318		54		0.68				465		462		802		65		195		57		167

		12		10/9/04 21:31		356		58		0.68				520		513		837		80		190		64		160

		13		10/10/04 0:31		356		57		0.80				445		454		859		67		209		73		207

		14		10/10/04 3:31		324		56		0.68				473		472		838		73		203		57		205

		15		10/10/04 6:31		313		55		0.61				516		500		792		69		226		73		186

		16		10/10/04 9:31		342		57		0.67				508		499		808		69		226		73		186

		1		10/10/04 12:41		275		38		0.75				365		361		562		18		85		20		69

		2		10/10/04 15:41		257		42		0.70				369		362		560		21		106		16		80

		3		10/10/04 18:41		227		40		0.68				332		325		503		18		110		28		84

		4		10/10/04 21:41		203		38		0.64				318		306		439		28		102		30		114

		5		10/11/04 0:41		177		36		0.64				277		273		465		37		110		37		87

		6		10/11/04 3:41		180		35		0.71				253		251		420		38		117		31		94

		7		10/11/04 6:41		165		34		0.66				249		244		391		30		102		34		80

		8		10/11/04 9:41		149		32		0.64				233		226		342		48		95		30		109

		9		10/11/04 12:41		121		32		0.54				223		214		340		28		90		37		76

		10		10/11/04 15:41		142		31		0.65				218		213		333		37		114		50		94

		11		10/11/04 18:41		121		31		0.61				200		193		297		30		106		33		101

		12		10/11/04 21:41		116		32		0.49				238		220		289		41		98		44		80

		13		10/12/04 0:41		123		29		0.65				190		186		298		40		102		42		90

		14		10/12/04 3:41		108		30		0.50				217		210		263		37		95		39		93

		15		10/12/04 6:41		93		29		0.49				191		178		248		41		93		34		76

		16		10/12/04 9:41		106		29		0.52				203		189		241		41		93		34		76

		Epsilon a		0.105

		Epsilon c		0.105

		Epsilon 1		0.105

		Kp		1

		Kp9		0.09

		Kp15		0.015

		naf		0

		ncf		0

		tk		300

		nka		350

		dnka		38

		nkc		1

		dnkc		1

		tf		300

		nfa		2

		nfc		2

		n1f		0

		G		0.07

		Omega		0.00011

		tp		20

		tm		90

		Ka		0.2

		Emed		7

		Kmed		1.2

		Smed		0.1

		Tpr		-

		Kf		0.6





		кв.162

		номер		время		ЭРОА		dЭРОА		F		Воздух-н		ОА		RaA		RaC		RaA_2		RaC_2		RaA_3		RaC_3

		1		10/6/04 17:53		3		1		0.8				4		4		9		0		2		0		3

		2		10/6/04 20:53		21		7		0.46				46		43		40		3		13		3		11

		3		10/6/04 23:53		39		12		0.53				74		72		82		6		15		8		14

		4		10/7/04 2:53		53		14		0.61				88		88		119		10		37		12		25

		5		10/7/04 5:53		72		18		0.62				117		117		157		17		40		10		50

		6		10/7/04 8:53		62		20		0.54				116		116		176		18		76		19		53

		7		10/7/04 11:53		87		22		0.67				130		133		209		33		51		23		62

		8		10/7/04 14:53		67		22		0.56				119		120		199		18		58		15		52

		9		10/7/04 17:53		82		22		0.59				139		140		205		26		68		22		68

		10		10/7/04 20:53		92		24		0.65				142		147		258		26		55		29		62

		11		10/7/04 23:53		86		24		0.54				158		157		230		31		92		28		74

		12		10/8/04 2:53		94		25		0.64				147		151		245		39		90		46		73

		13		10/8/04 5:53		111		26		0.65				171		175		280		38		85		36		90

		14		10/8/04 8:53		103		28		0.54				189		189		289		44		92		40		94

		15		10/8/04 11:53		110		28		0.66				166		173		319		44		92		40		94

		1		10/8/04 13:24		111		18		0.8				139		146		245		13		40		5		34

		2		10/8/04 16:24		114		23		0.8				143		152		281		10		69		17		39

		3		10/8/04 19:24		133		26		0.75				176		183		297		20		73		15		79

		4		10/8/04 22:24		121		27		0.7				173		182		339		31		84		20		74

		5		10/9/04 1:24		149		30		0.8				186		199		389		24		91		41		76

		6		10/9/04 4:24		175		32		0.78				223		237		448		43		106		42		100

		7		10/9/04 7:24		178		34		0.71				250		262		468		42		109		47		106

		8		10/9/04 10:24		180		35		0.75				239		254		491		35		117		39		101

		9		10/9/04 13:24		214		38		0.71				301		313		532		48		134		75		135

		10		10/9/04 16:24		204		39		0.67				303		315		554		46		135		62		105

		11		10/9/04 19:24		213		38		0.74				289		303		536		44		145		53		144

		12		10/9/04 22:24		179		38		0.64				280		289		504		68		143		52		126

		13		10/10/04 1:24		213		40		0.7				306		319		555		49		165		66		135

		14		10/10/04 4:24		213		38		0.8				266		289		621		63		171		50		137

		15		10/10/04 7:24		224		41		0.75				298		315		588		66		174		63		129

		16		10/10/04 10:24		234		41		0.78				299		318		601		26		55		63		129

		1		10/10/04 13:41		185		27		0.72				256		263		391		18		72		16		66

		2		10/10/04 16:41		172		32		0.72				237		248		429		22		98		20		77

		3		10/10/04 19:41		190		34		0.8				237		253		479		27		105		25		78

		4		10/10/04 22:41		179		33		0.68				261		269		426		19		121		26		98

		5		10/11/04 1:41		162		33		0.72				223		234		420		35		109		42		91

		6		10/11/04 4:41		172		33		0.78				219		234		451		41		105		36		92

		7		10/11/04 7:41		158		33		0.61				260		263		394		42		117		40		111

		8		10/11/04 10:41		144		32		0.63				229		235		395		48		97		42		97

		9		10/11/04 13:41		149		32		0.66				226		234		401		43		119		37		106

		10		10/11/04 16:41		136		31		0.62				220		224		362		44		142		49		102

		11		10/11/04 19:41		158		33		0.65				243		248		381		41		104		42		97

		12		10/11/04 22:41		142		31		0.6				238		241		371		35		116		38		102

		13		10/12/04 1:41		119		31		0.49				244		237		301		48		99		30		115

		14		10/12/04 4:41		104		31		0.47				222		217		313		49		115		39		97

		15		10/12/04 7:41		114		29		0.6				191		194		305		38		112		50		97

		16		10/12/04 10:41		109		29		0.51				216		211		282		38		112		50		97

		Epsilon a		0.109

		Epsilon c		0.109

		Epsilon 1		0.109

		Kp		1

		Kp9		0.09

		Kp15		0.015

		naf		0

		ncf		0

		tk		50

		nka

		dnka

		nkc		1

		dnkc		1

		tf		300

		nfa		2

		nfc		2

		n1f		0

		G		0.06

		Omega		0.000113

		tp		20

		tm		90

		Ka		0.2

		Emed		5

		Kmed		1.2

		Smed		0.1

		Tpr		0.28

		Kf		0.6





		Измерения по отдельным квартирам

		Ка=0,2

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		Возд						V		S

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.71		0.67		0.75				0.15		0.07		0.22		197		354

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.60		0.56		0.64				0.37		0.27		0.50		141		272

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.71		0.68		0.73				0.15		0.10		0.20		197		354

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.78		0.75		0.80				0.02		0.00		0.07		197		354

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.68		0.66		0.71				0.20		0.15		0.25		197		354

				кухня		закрыта		21.10.04 13.31		106		13		0.60		0.58		0.63				0.37		0.30		0.42		197		354

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.72		0.68		0.75				0.12		0.07		0.20		141		272

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.67		0.63		0.71				0.22		0.15		0.30		141		272

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.80		0.76		0.80				0.00		0.00		0.05		197		354

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.69		0.67		0.73				0.17		0.10		0.22		197		354

				м/комн		м/к		21.10.04 17.09		66		9		0.78		0.73		0.80				0.02		0.00		0.10		197		354

				кухня		м/к		21.10.04 17.10		64		8		0.67		0.63		0.71				0.22		0.15		0.30		197		354

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.73		0.45		0.80				0.10		0.00		0.87		197		354

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.57		0.55		0.60				0.45		0.37		0.52		197		354

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.80		0.75		0.80				0.00		0.00		0.07		141		272

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.76		0.72		0.80				0.05		0.00		0.12		141		272

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.52		0.47		0.56				0.62		0.50		0.77		197		354

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.49		0.46		0.52				0.69		0.59		0.82		197		354

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.52		0.47		0.56				0.62		0.47		0.79		197		354

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.48		0.43		0.52				0.74		0.59		0.97		197		354

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.42		0.39		0.46				0.99		0.84		1.17		197		354

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.62		0.57		0.68				0.32		0.20		0.45		197		354

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.71		0.68		0.73				0.15		0.10		0.20		197		354

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.69		0.67		0.72				0.17		0.12		0.22		197		354

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.63		0.60		0.66				0.30		0.25		0.37		197		354

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.69		0.67		0.72				0.17		0.12		0.22		141		272

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.72		0.69		0.75				0.12		0.07		0.17		141		272

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.78		0.75		0.80				0.02		0.00		0.07		141		272

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.66		0.55		0.76				0.25		0.05		0.52		141		272

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.69		0.56		0.80				0.17		0.00		0.50		141		272

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.80		0.71		0.80				0.00		0.00		0.15		141		272

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.51		0.46		0.56				0.64		0.50		0.82

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.55		0.47		0.62				0.52		0.32		0.79

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.36		0.30		0.42				1.34		0.99		1.87

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.76		0.73		0.80				0.05		0.00		0.10		141		272

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.75		0.71		0.78				0.07		0.02		0.15		141		272

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.80		0.78		0.80				0.00		0.00		0.02		141		272

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.80		0.80		0.80				0.00		0.00		0.00		141		272

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.72		0.69		0.75				0.12		0.07		0.17		141		272

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.76		0.73		0.80				0.05		0.00		0.10		141		272

		Ка=0,1

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						V		S		Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0.15		0.07		0.22		197		354		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0.37		0.27		0.50		141		272		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0.15		0.10		0.20		197		354		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22		0.02		0.00		0.07		197		354		0.4		0.0		1.6

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26		0.20		0.15		0.25		197		354		4.5		2.8		6.7

				кухня		закрыта		21.10.04 13.31		106		13		0.68		0.65		0.71		157		27		0.37		0.30		0.42		197		354		8.5		5.7		11.4

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0.12		0.07		0.20		141		272		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11		0.22		0.15		0.30		141		272		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0.00		0.00		0.05		197		354		0.0		0.0		0.7

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16		0.17		0.10		0.22		197		354		2.3		1.1		3.6

				м/комн		м/к		21.10.04 17.09		66		9		0.88		0.82		0.90		75		13		0.02		0.00		0.10		197		354		0.2		0.0		1.2

				кухня		м/к		21.10.04 17.10		64		8		0.75		0.71		0.80		85		14		0.22		0.15		0.30		197		354		2.6		1.4		4.2

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2		0.10		0.00		0.87		197		354		0.0		0.0		0.5

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6		0.45		0.37		0.52		197		354		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0.00		0.00		0.07		141		272		0.0		0.0		1.0

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16		0.05		0.00		0.12		141		272		0.6		0.0		1.8

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0.62		0.50		0.77		197		354		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6		0.69		0.59		0.82		197		354		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5		0.62		0.47		0.79		197		354		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		0.74		0.59		0.97		197		354		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6		0.99		0.84		1.17		197		354		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5		0.32		0.20		0.45		197		354		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0.15		0.10		0.20		197		354		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13		0.17		0.12		0.22		197		354		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16		0.30		0.25		0.37		197		354		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.17		0.12		0.22		141		272		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19		0.12		0.07		0.17		141		272		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22		0.02		0.00		0.07		141		272		0.3		0.0		1.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0.25		0.05		0.52		141		272		0.1		-0.0		0.2

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2		0.17		0.00		0.50		141		272		0.0		0.0		0.2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1		0.00		0.00		0.15		141		272		0.0		0.0		-0.0

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.57		0.52		0.63		26		4		0.64		0.50		0.82		0		0

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.62		0.53		0.70		24		4		0.52		0.32		0.79		0		0

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.41		0.34		0.47		42		7		1.34		0.99		1.87		0		0

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0.05		0.00		0.10		141		272		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26		0.07		0.02		0.15		141		272		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33		0.00		0.00		0.02		141		272		0.0		0.0		0.6

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0.00		0.00		0.00		141		272		0.0		0.0		0.0

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27		0.12		0.07		0.17		141		272		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35		0.05		0.00		0.10		141		272		1.4		0.0		3.4





		Все измерения

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Анемометр		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0,26 в		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0,17 в		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0,08 в		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22				0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26				0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0,38 в		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11				0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0,23 в		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16				0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6				0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0,25 в		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16				0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0,63 от		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6				0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5				0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		1,13 от		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6				0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5				0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0,13 в		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13				0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16				0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.00		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19				0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22				0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0,76 в

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.57		0.52		0.63		26		4				0.64		0.50		0.82

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.62		0.53		0.70		24		4				0.52		0.32		0.79

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.41		0.34		0.47		42		7				1.34		0.99		1.87

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0,2 в		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26				0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33				0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0,12 в		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27				0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35				0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																														2.2		1.1		3.5

																																станд.откл		1.0

		Только закрытые квартиры

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22		0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26		0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11		0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16		0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6		0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16		0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13		0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16		0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19		0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22		0.02		0.00		0.07

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26		0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33		0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27		0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35		0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																						0.13		0.08		0.19		2.1		1.0		3.5

																								станд.откл		0.12				станд.откл		1.0

		Только с открытими форточками

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6		0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5		0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6		0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5		0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		Средние значения																												2.3		1.5		3.6

																														станд.откл		1.2

		Только 2-х комнатные квартиры

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11		0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16		0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19		0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22		0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26		0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33		0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27		0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35		0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																												1.7		0.7		3.1

																														станд.откл		0.7

		Только 3-х комнатные квартиры

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22		0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26		0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16		0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6		0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6		0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5		0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6		0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5		0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13		0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16		0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		Средние значения																												2.5		1.5		3.9

																														станд.откл		1.1

		По отдельным квартирам

																																								ЭРОА*Воздух				Ср_ЭРОА*Воздух

										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Анемометр		Возд						Поток								ср		max		ср		max

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0,26 в		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9				12.5		20.7		12.5		20.7		136(4), 3 эт., 3-х комн.

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0,17 в		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5				12.2		19.0		12.2		19.0		162(2), 10 эт., 2-х комн.

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0,08 в		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9				17.1		25.6		20.4		29.4		129(1), 2 эт., 3-х комн.

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22				0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26				0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7				23.6		33.3

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0,38 в		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9				6.1		11.4		8.3		13.8		130(2), 2 эт., 2-х комн.

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11				0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9				10.6		16.2

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0,23 в		0.00		0.00		0.05														11.1		15.2		180(4), 14 эт., 3-х комн.

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16				0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6				12.8		18.5

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6				0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4				9.5		12.0

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0,25 в		0.00		0.00		0.07														4.1		10.9		178(2), 14 эт., 2-х комн.

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16				0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8				4.1		10.9

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0,63 от		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4				8.7		12.3		11.0		15.1		144(4), 5 эт., 3-х комн.

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6				0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1				13.1		17.2

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5				0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4				11.2		15.8

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		1,13 от		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0				9.6		14.6		11.3		16.1		180(4), 14 эт., 3-х комн.

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6				0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6				17.8		23.4

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5				0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8				6.4		10.4

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0,13 в		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4				8.9		13.2		13.1		18.6		177(1), 14 эт., 3-х комн.

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13				0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8				10.0		14.5

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16				0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0				20.4		28.1

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.00		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1				15.6		22.9		13.3		20.1		179(3), 14 эт., 2-х комн.

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19				0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0				10.9		17.3

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22				0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0,76 в																								178(2), 14 эт., 2-х комн.

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0,2 в		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5				6.7		15.1		7.9		18.7		142(2), 5 эт., 2-х комн.

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26				0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8				9.2		22.2

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33				0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0,12 в		0.00		0.00		0.00																		149(3), 5 эт., 2-х комн.

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27				0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4				15.6		24.8		12.2		22.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35				0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4				8.9		19.9

		Средние значения																														2.2		1.1		3.5				11.7		18.3

																																станд.откл		1.0
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										ЭРОА		dЭРОА		F						ОА		dОА		Анемометр		Возд						Поток

		136(4), 3 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		06.10.04 15.25		83		11		0.80		0.75		0.84		104		18		0,26в		0.15		0.07		0.22		2.2		0.8		3.9

		162(2), 10 эт., 2-х комн.		м/комн		закрыта		06.10.04 17.04		33		5		0.68		0.63		0.72		49		8		0,17в		0.37		0.27		0.50		2.2		1.3		3.5

		129(1), 2 эт., 3-х комн.		б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		114		14		0.80		0.77		0.82		143		24		0,08в		0.15		0.10		0.20		3.1		1.7		4.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 12.50		115		14		0.88		0.84		0.90		131		22				0.02		0.00		0.07

				м/комн_п		закрыта		21.10.04 13.30		118		15		0.77		0.74		0.80		154		26				0.20		0.15		0.25		4.5		2.8		6.7

		130(2), 2 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 14.14		51		6		0.81		0.77		0.84		63		11		0,38в		0.12		0.07		0.20		0.9		0.4		1.9

				б/комн		закрыта		21.10.04 14.14		48		6		0.75		0.71		0.80		64		11				0.22		0.15		0.30		1.8		1.0		2.9

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		м/комн		закрыта		21.10.04 15.14		77		10		0.90		0.86		0.90		86		15		0,23в		0.00		0.00		0.05

				кухня		закрыта		21.10.04 15.15		75		9		0.78		0.75		0.82		97		16				0.17		0.10		0.22		2.3		1.1		3.6

				кухня		м/к+к		21.10.04 17.49		8		3		0.82		0.51		0.90		10		2

				кухня		закрыта		21.10.04 18.30		21		2		0.64		0.62		0.68		33		6				0.45		0.37		0.52		1.7		1.1		2.4

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		21.10.04 16.23		81		10		0.90		0.84		0.90		90		15		0,25в		0.00		0.00		0.07

				б/комн		закрыта		21.10.04 16.22		81		10		0.86		0.81		0.90		95		16				0.05		0.00		0.12		0.6		0.0		1.8

		144(4), 5 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 12.24		14		2		0.59		0.53		0.63		24		4		0,63от		0.62		0.50		0.77		1.5		0.9		2.4

				б/комн		м/к		28.10.04 12.22		19		2		0.55		0.52		0.59		34		6				0.69		0.59		0.82		2.8		1.9		4.1

				м/комн_п		м/к		28.10.04 12.44		18		2		0.59		0.53		0.63		31		5				0.62		0.47		0.79		2.2		1.3		3.4

		180(4), 14 эт., 3-х комн.		кухня		м/к		28.10.04 13.24		13		2		0.54		0.48		0.59		24		4		1,13от		0.74		0.59		0.97		1.8		1.1		3.0

				б/комн		м/к		28.10.04 13.28		18		2		0.47		0.44		0.52		38		6				0.99		0.84		1.17		4.6		3.1		6.6

				м/комн_п		м/к		28.10.04 13.27		20		3		0.70		0.64		0.77		29		5				0.32		0.20		0.45		1.0		0.5		1.8

		177(1), 14 эт., 3-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 14.14		59		7		0.80		0.77		0.82		74		13		0,13в		0.15		0.10		0.20		1.5		0.8		2.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 14.19		59		7		0.78		0.75		0.81		76		13				0.17		0.12		0.22		1.8		1.0		2.8

				м/комн_л		закрыта		28.10.04 14.17		68		8		0.71		0.68		0.74		96		16				0.30		0.25		0.37		4.1		2.8		6.0

		179(3), 14 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 15.11		92		12		0.78		0.75		0.81		119		20		0.00		0.17		0.12		0.22		2.7		1.6		4.1

				м/комн		закрыта		28.10.04 15.13		91		11		0.81		0.78		0.84		112		19				0.12		0.07		0.17		1.8		0.9		3.0

				б/комн		закрыта		28.10.04 15.12		113		14		0.88		0.84		0.90		129		22				0.02		0.00		0.07

		178(2), 14 эт., 2-х комн.		кухня		б/к		28.10.04 16.04		7		1		0.74		0.62		0.86		9		2		0,76в

				м/комн		б/к		28.10.04 16.06		7		1		0.78		0.63		0.90		9		2

				б/комн		б/к		28.10.04 16.04		6		1		0.90		0.80		0.90		7		1

		л/площадка, 14 эт.		лифт				28.10.04 16.43		15		2		0.57		0.52		0.63		26		4				0.64		0.50		0.82

		л/площадка, 10 эт.		лифт				28.10.04 16.46		15		3		0.62		0.53		0.70		24		4				0.52		0.32		0.79

		л/площадка, 5 эт.		лифт				28.10.04 16.48		17		4		0.41		0.34		0.47		42		7				1.34		0.99		1.87

		142(2), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 17.24		134		17		0.86		0.82		0.90		157		27		0,20в		0.05		0.00		0.10		1.1		0.0		2.5

				м/комн		закрыта		28.10.04 17.28		131		17		0.84		0.80		0.88		155		26				0.07		0.02		0.15		1.5		0.3		3.8

				б/комн		закрыта		28.10.04 17.27		173		22		0.90		0.88		0.90		192		33				0.00		0.00		0.02

		149(3), 5 эт., 2-х комн.		кухня		закрыта		28.10.04 18.04		114		15		0.90		0.90		0.90		127		22		0,12в		0.00		0.00		0.00

				м/комн		закрыта		28.10.04 18.05		130		16		0.81		0.78		0.84		160		27				0.12		0.07		0.17		2.6		1.3		4.4

				б/комн		закрыта		28.10.04 18.08		177		22		0.86		0.82		0.90		207		35				0.05		0.00		0.10		1.4		0.0		3.4

		Средние значения																														2.2		1.1		3.5

																																станд.откл		1.0
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